
XP5

XP6

XP
7

А3

1 2 3 6

XP
1

1
2

1
2
3

6

4, 5
7, 8

Источник питания

SD
P-

85
5

Светодиодное табло

1 
2
1
2

4 5 7 81 2 3 64 5 7 8

Цепь
LAN
LAN
LAN

LAN

Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+12 В
-12 В

Конт
1
2

ХS1

ХS2

А2

ЦепьКонт.
+ 12 В
-12 В

1
2

XS1 А4

Це
пь

LA
N

LA
N

LA
N

-1
2 

В
-1

2 
В

LA
N

+1
2 

В
+1

2 
В

Ко
нт 1 2 3 4 5 6 7 8

ХS
3 Це
пь

LA
N

LA
N

LA
N

Ре
ле

Та
бл

о
LA

N
Да

тч
ик

 2
20

Да
тч

ик
 2

20Ко
нт 1 2 3 4 5 6 7 8

ХS
2 Це
пь

LA
N

LA
N

LA
N

LA
N

Ко
нт

1 2 3 4 5 6 7 8

ХS
1

ЦепьКонт.
+12 В
-12 В
-HL
+HL
NO
COM
NC
GND

AC220B(N)
AC220B(L)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XT1

XP
7

1 2 3 6

XP
1

И

4 5 7 82 3 64 5 7 8

ХS
3

ХS
2

ХS
1

X

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1
2

1 
2

25
26

WA1

XW1 "Ант.1"

XW1 "Ант.1"

XP3

XP4

1

2

3

4

XS
1

XS
2

XS
7

XS
8

1-4-4

1, 
3

872,
 4

А1

Конт. Цепь Конт.

1 +12 В 2

3 -12 В 4

XS
9

XS
10

XS
15

XS
16

9,
 1
1

161510
, 1

2

XS
17

XS
18

XS
23

XS
24

17
, 1

9

242318
, 
20

1, 9, 17, 9, 17

2, 10, 18, 10, 18

XT2

21

25
26

1
2

1 2

1 2

XS1

XP2

XS1

XP2

2
1

3
4

5
6
7

8

Цепь Конт.

Ант. 1

GND 2

Цепь Конт.

Ант. 1

GND 2

Конт. Цепь

1 +5 В

2 Data -

3 Data +
4 GND

XS1 "Внешний накопитель"

Конт. Цепь

1 Rx+

2

3

4

5

6

7

8
9

Rx-

Tx+

Tx-

Реле

Табло

GND
Tamper 1

Конт. Цепь

1 Tamper 2

2
3

4

5

6

7

8

9

Tamper 2
Tamper 2

Tamper 2

GND

Охрана

GND

Конт. Цепь

1 +12 В

2 -12 В

Конт. Цепь

1 АКБ +12 В

2 АКБ -12 В

XP1 "Х1"

XS1 "Х2"

XP1 "Х3"

XS1 "Х4"

SA2

1
3

2

ВВ1
1 2

ВВ2
1 2

1
3

2
SA1

SB1 "Охрана"

1 2

W

X

X

XS
1

XS
2

XS
7

XS
8

1, 
3

872,
 4

XS
9

XS
10

XS
15

XS
16

9,
 1
1

161510
, 1

2

XS
17

XS
18

XS
23

XS
24

17
, 1

9

242318
, 
20

1

2

X

X

X

X

X
13

1

2

2

3

4

6

5

4

5

6

77

8

9

9

9

Контроллер "Заслон-Д"

Отсек контроллера

Отсек резервного питания

Дверь

Замок

Батарейный модуль

Формат А1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
Со

гл
ас

ов
ан

о:
1

1 -ХТ1:2 -XS1 ПВ3 0.75 коричневый

2 -ХТ1:4 -XS2 ПВ3 0.75 синий

3 -XS1 -XS3 ПВ3 0.75 коричневый

4 -XS2 -XS4 ПВ3 0.75 синий

5 -XS3 -XS5 ПВ3 0.75 коричневый

6 -XS4 -XS6 ПВ3 0.75 синий

7 -XS5 -XS7 ПВ3 0.75 коричневый

8 -XS6 -XS8 ПВ3 0.75 синий

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

-XТ1:2

-XТ1:4

-XS9

-XS10

-XS11

-XS12

-XS13

-XS14

-ХТ1:2

-ХТ1:4

-XS17

-XS18

-XS19

-XS20

-XS21

-XS22

-ХР2:1

-ХР2:2

-XS9

-XS10

-XS11

-XS12

-XS13

-XS14

-XS15

-XS16

-XS17

-XS18

-XS19

-XS20

-XS21

-XS22

-XS23

-XS24

-SА2:1

-SА2:2

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

ПВ3 0.75 коричневый

ПВ3 0.75 синий

КСПВГ 2х0,2 коричневый

КСПВГ 2х0,2 белый

Обозна

провода Откуда идет Куда поступает
Данные

 провода Примечание

Соединение проводное СТВФ.685662.109 Кабель 1

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Антенна в cборе

-WA1

-WA1

-WA1

-WA1

Соединение проводное

-SA1:1

-SA1:2
Соединение проводное

-BB1:1

-BB1:2

Соединение проводное

-BB2:1

-BB2:2

Соединение проводное

=A1-ХР2:8

=A1-ХР2:9

Соединение проводное

Соединение проводное

=A1-ХP2:1

=A1-ХP2:2

СТВФ.464650.001

=A1-XP3:1

=A1-ХР3:2

=A1-ХР4:1

=A1-ХР4:2

СТВФ.685662.123

=A1-XP2:2

=A1-XP2:3
СТВФ.685662.121

=A1-XP2:3

=A1-XP2:4

СТВФ.685662.122

-XP2:4

-XP2:5

СТВФ.685662.111

-SB1:1

-SB1:2

СТВФ.685662.110

СТВФ.685662.120

-XT2:1

-XT2:3

Кабель RG 174

Кабель RG 174

Кабель RG 174

Кабель RG 174

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2

ПВ3 1,5

ПВ3 1,5

Кабель 9

Внутренний проводник

Внешний проводник

Внутренний проводник

Внешний проводник

Кабель 4

коричневый

белый

Кабель 5

коричневый

белый

Кабель 6

коричневый

белый

Кабель 7
коричневый

белый

Кабель 2

Кабель 8

красный

синий

Таблица 1 - Таблица соединений

чение

Обозна-
чение
провода Откуда идет Куда поступает

Данные
провода Примечание

1 =А4:1 =А3-XT1:3 ШВВП 2х1,5
коричневый

+12 В

2 =А4:2 =А3-XT1:4 ШВВП 2х1,5
синий
-12 В

Кабели

1 =A3-XP1:1 UTP 4, кат. 5е бело-оранжевый

2 =A3-XP1:2 UTP 4, кат. 5е оранжевый

3 =A3-XP1:3 UTP 4, кат. 5е бело-зеленый

4

5

6

7

8

=A3-XP1:4

=A3-XP1:5

=A3-XP1:6

=A3-XP1:7

=A3-XP1:8

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

синий

бело-синий

зеленый

бело-коричневый

коричневый

1 =А3-XT1:1 ПВ3 1х0,75
красный
+12 В

2 =А3-XT1:2 ПВ3 1х0,75 синий
-12 В

1

2

3

4

5

6

7

8

Кабель 3

=A2-XP6:1

=A2-XP6:2

=A2-XP6:3

=A2-XP5:2

=A2-XP5:2

=A2-XP6:6

=A2-XP5:1

=A2-XP5:1

=A3-XP7:1

=A3-XP7:2

=A3-XP7:3

=A3-XP7:4

=A3-XP7:5

=A3-XP7:6

=A3-XP7:7

=A3-XP7:8

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

UTP 4, кат. 5е

бело-оранжевый

оранжевый

бело-зеленый

синий

бело-синий

зеленый

бело-коричневый

коричневый

Таблица 2 - Таблица соединений

=А1-ХS1:1

=А1-ХS1:2

=А1-ХS1:3

=А1-ХS1:4

=А1-ХS1:6

=А1-ХS1:7

=А1-ХS1:8

=А1-ХS1:9

8

=А1-ХS1:1

=А1-ХS1:2

Соединение проводное

Кабели
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